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1. Mettere il regolatore in modalità manuale premendo il tasto , disinserire i gradini inseriti e, se richiesta, inserire la
password 001(vedere par.11 del manuale del regolatore).

2. Tenere premuto il tasto fino alla comparsa della videata sottostante:

3. Premere 4 volte il tasto comparirà:

4. Premere il tasto comparirà:

5. Tenere premuto il tasto fino a quando compare la scritta OK.

6. Premere il tasto e successivamente il tasto per due volte, comparirà:

7. Premere il tasto .

CMD



A12 ALARM RESET
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1. Set the controller to manual mode by pressing the key . Disconnect the inserted steps and, if required, digit the
password 001 (see the controller manual).

2. Press and hold the key until the page below appears:

3. Press 4 times the key and the following page will appear:

4. Press the key and the following page will appear:

5. Press and hold the key until the message OK appears:

6. Press the key and then the key twice. The following page will appear:

7. Press the key .

CMD



REINIT DE L’ALARME A12
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1. Mettre le régulateur en mode manuel en appuyant sur la touche ,désactiver les gradins insérés et si demandé
insérer le mot de passe 001 (voir la notice d’utilisation du régulateur).

2. Appuyer et maintenir la touche jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous:

3. Appuyer 4 fois sur la touche apparaitra:

4. Appuyer sur la touche apparaitra:

5. Appuyer et maintenir la touche jusqu’à ce que l’écriture OK apparaît:

6. Appuyer sur la touche et par la suite sur la touche pour 2 fois, apparaitra:

7. Appuyer sur la touche .

CMD
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